
泗县首创水务水质检测日报表

采样时间：　2022 年 10 月　6　日  报告时间：　2022 年  10 月　6　日  

序号 项目 单位 出厂水限值 出厂水检测值

1 水温   ℃ 20

2 色度 铂钴色度单位 15 <5

3 浑浊度 ＮＴＵ

1，水源与净水技

术条件限制时为3 0.12

4 臭和味 无异臭，异味 无

5 肉眼可见物 无 无

6 氨氮 mg∕L 0.5 <0.02

7 亚硝酸盐氮 mg∕L —— <0.001

8 铁 mg∕L 0.3 <0.05

9 氯化物 mg∕L 250 66

10 耗氧量 mg∕L

3，水源限制，原

水耗氧量>6㎎/L时
为5       2.24

11 PH值 6.5～8.5 7.89

12 溶解氧 mg∕L —— 7.75

13 总硬度 mg∕L 450 152

14 菌落总数 CFU／ml 100 0

15 总大肠菌群 CFU／ml 不得检出 未检出

16 耐热大肠菌群 CFU／ml 不得检出 未检出

17 游离氯 mg∕L ≥0.3 0.7



化验员：  杨柳 审核人：娄艳芳

注：    ※项为参考指标，水源水其余项按GB3838-2002中三类水标准规定，�
        出厂水按GB5749-2006规定










